
100 m3/h 

KI 125

Ø125

60 m3/h 

KI 100

Ø100

30 m3/h 

KI 100

Ø200

Ø125

Ø125

Ø100

30 m3/h 

KU 100

100 m3/h 

KI 160

60 m3/h 

KU 100

Ø100

330 m3/h 

C20-400x200

Ø250

330 m3/h 

C20-400x200

80 m3/h 

KU 125

Ø125

Vw=80m3/h Pd=150Pa

Wentylator kanałowy

Vw=100m3/h Pd=100Pa

Wentylator kanałowy

50 m3/h 

KU 100

Ø100

100 m3/h 

KU 125

50 m3/h 

KU 100

50 m3/h 

KU 100

Vw=100m3/h Pd=150Pa

Wentylator kanałowy

wentylacji grawitacyjnej

Wpiąć do istniejącej 

Ø200

Ø400

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

obrotowym

odzysk na wymienniku

Nagrzewnica glikolowa

Vw=1300m3/h Pd=250Pa

Vn=1560m3/h Pd=250Pa

Centrala wentylacyjna N1W1

Ø315

Ø400

Ø125

Ø100

KLAPA PPOŻ

KLAPA PPOŻ

KLAPA PPOŻ

KLAPA PPOŻ

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

80 m3/h 

KU 125

Ø125

KLAPA PPOŻ

Vw=80m3/h Pd=150Pa

Wentylator kanałowy

50 m3/h 

KU 100

Ø100

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

100 m3/h 

KU 125

50 m3/h 

KU 100

Ø125

Ø400

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

Ø100

50 m3/h 

KU 100

Ø315

Vw=100m3/h Pd=150Pa

Wentylator kanałowy

KLAPA PPOŻ

100 m3/h 

KI 125

Ø125

60 m3/h 

KI 100

wentylacji grawitacyjnej

Wpiąć do istniejącej 

Ø100

KLAPA PPOŻ

30 m3/h 

KI 100

Ø200

Ø125

Ø125

obrotowym

odzysk na wymienniku

Nagrzewnica glikolowa

Vw=1300m3/h Pd=250Pa

Vn=1560m3/h Pd=250Pa

Centrala wentylacyjna N1W1

Ø200

100mmm w płaszczu stalowym

Kanały izolowane 

KLAPA PPOŻ

Ø100

30 m3/h 

KU 100

100 m3/h 

KI 160

60 m3/h 

KU 100

Ø100

Ø400

330 m3/h 

C20-400x200

Ø250

330 m3/h 

C20-400x200
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