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Diagram sterowania natezeniem oswietlenia oprawy
osSwietleniowej obnizajgcy zuzycie energii 0 40%
(Oprawa z 3-stopniowa redukcjg mocy - 3 poziomy
natezenia oswietlenia).

1. Projektowana oprawa uliczna LED o mocy 70W, IP65;
obudowa, ramka i pokrywa z aluminium, uchwyt oraz $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej, zrodta swiatta LED o wysokiej
ekonomicznosci, wysoka odpornos¢ na uderzenia IK08, filtr
weglowy przeciwprézniowy. Oprawa z zaprogramowang
3-stopniowg redukcjg mocy (3 poziomy natezenia oswietlenia)
wg. wskazanego diagramu.

2. Oprawa mocowana na wysiegniku rurowym @60 mm o
dtugosci ramienia 1.5 m i kacie nachylenia oprawy 15 stopni.




