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R1.271.4.2017
WYJASNIENIA DO TRESCI SIWZ (3)

Dotvezv: ..Budowa Sali sportowej z zapleczem przv szkole Podstawowej w Gosciszewie”

PYTANIE NR 1
Prosimy o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDZ N A
Zamawiajacy na stronie internetowej www.bip.sztum.pl udostepnia wersje edytowalng
przedmiaréw.

PYTANIE NR 2

W projekcie przekréj P2 dach nad salg gimnastyczng wystepuje sufit z plyt akustycznych.
W przedmiarze brak w/w sufitu. Prosimy o informacje, czy dodaé¢ w przedmiarze pozycje: sufit
akustyczny nad salg gimnastyczng ?

ODPOWIEDZ NR 2
Nalezy doda¢ do przedmiaru brakujaca pozycje sufitu akustycznego nad sala gimnastyczna.

PYTANIE NR 3

Narys. A4 aranzacja wnetrz widnieje tablica wynikéw 205 x120x6 (cm) wys. montazu 415 cm,
natomiast brak tej pozycji w przedmiarze. Czy uja¢ w przedmiarze dodatkowa pozycje: tablica
wynikéw ?

ODPOWIEDZ NR 3
Tablica wynikdw w sali gimnastycznej zostala ujeta w przedmiarze branzy teletechnicznej (poz.
43144).

PYTANIE NR 4

W przedmiarze Kotlownia — otwdr technologiczny wystepuja drzwi jednoskrzydiowe
1,20x2,10 m. Prosimy o informacje, czy drzwi majg posiada¢ odpornos¢ ogniows oraz jak duze
przeszklenie drzwi przyja¢ do wyceny ?

ODPWIEDZ NR 4

W otworze technologicznym nie ma drzwi. Naswietle jest przewidziane w plycie stropowe]
przykrywajace] bunkier przeznaczony do wprowadzenia kotta zgodnie z projektem naswietle
ma by¢ wykonane ze szkla bezpiecznego o wymiarach 125x140.
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